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NOTICE:
Drawing prepared on the basis of a sketch
provided from the client.
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Ansvar. Beskrivelse Antal. Gruppe

T

E36

H1

PAW-A2W-TSOD

M

H25

Radiator eller Gulvverme

H11H14

RT

H9

H22

H23

PAW-TG15C1EZ
PAW-TAxxC1ESTD

PAW-TDxC1E5(-UK)E35

Føler til varmt brugsvand (CZ-TK1)

9-16kW Monoblok 3 faser

H6

3 vejs ventil
AB fra Varmepumpe, A til buffer

og B til varmtvandsbeholder

D H11 1 -Ratiator eller Gulvverme

D H22 - -Sanitetsudstyr

B H9 1 -Rumføler (tillægsprint)

B H14 1 -Styring af cirkulationspumpe (tillægsprint)

D H23 1 -10Bar sikkerhedsventil

B E36 1 -Udeføler Tilkøb (indbygget i udedel)

A H1 1 -Udendørsenhed (enfaset model)

D H26 1 -Snavssamler 

B H6 1 -Indbygget 10l i all in one tank

B E35 1 -Føler til varmt brugsvand (CZ-TK1)

har brug for elektrisk ledning (signalkabel)

H26

A -Leveres med udstyr
B - Leveres med udstyr på forespørgsel
C - Leveres af installatør
D -Eksisterende installation / element

Domestic hot water 

Return

Supply

Domestic cold water

Circulation 

Electric wired / siganl cables

Gas pipe

Liquide pipe

Konstruktion
El/kontrol
Mekanisk
Udstyr

Forklaring / Beskrivelse

E64

CZ-TAW1

B E64 1 -Internet Smart Cloud (tilkøb husk kabel)


